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Analyserapport
Provested: Skeerbaek Vandvaerk Ledningsnet - 72783 - V20001700 / 4607001799
Udtagningsadresse:  Gisselbakken 2, 7000 Fredericia
Provetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Proveudtagning: 18.05.2020 kl. 14:00
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 18.05.2020 - 22.05.2020
Provemarke: Kekken
Lab pravenr: 835-2019- Enhed Kravvardier ** DL. Metode m) Urel
80775983 Min. Max. (%)
Farvetal, Pt 20 mg Pl 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15
Turbiditet 0.14 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15
Mikrobiologi
Coliforme bakterier 37°C <1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25%
Escherichia coli <1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25%
Kimtal ved 22°C 4 CFU/mI 200 1 1SO 6222:1999 0.15%
Metaller
Jern (Fe) 0.021 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP-OES 20
Oplysninger fra pravetager
Akkrediteret prevetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN I1SO 19458 M<A
pH 7.4 pH 7 8.5 DS/EN SO 10523 A
Provetagning efter flush Udfart DS I1SO 19458,DS ISO 5667-5MST - A
Vandtemperatur 126 °C DS/EN ISO 19458 A
Ledningsevne ved 20°C 520 uS/cm 2500 15  DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) A
Pravens lugt Ingen * Organoleptisk A
Prevens smag Normal * Organoleptisk A

Underleverander:
A: Eurofins Miljp Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravveerdier er vejledende, da proven er udtaget efter flush (gennemskylning).
Resultaterne overholder kravvaerdierne i Milje- og Fedevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Fredericia Kommune , Christian Baekgard Jensen, Gothersgade 20 A, 7000 Fredericia
Fredericia Kommune , Kopimodtager drikkevand, Gothersgade 20 A, 7000 Fredericia
Skeerbaek Vandvaerk Lillebaelt A.m.b.a , Erik Kristensen, Argvaenget 7, 7000 Fredericia

22.05.2020

Kundecenter Eurofins Miljg A/S
TIf: 70224256 Kundecenter
Rentvand@eurofins.dk

Tegnforkiaring:

<: mindre end ") Ikke omfattet af akkredileringen

> starre end ip:  ikke pavist

#. ingen parametre er pavist im: ikke malelig

DL: Detektionsgrasnse o); udfert af underleverandar

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daskningsfaktor 2. For resuitater pa detektionsgrasnseniveau kan usikkerheden vaere starre end oplyst pa rapporten
7). Usikkerheder pa mikrobiologiske paramelre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Milja- og Fedevareministeriets bek.nr 1070 af 28 oktober 2019 Side 1 af 1

Provningsr ne g lukkende for de(n) undersagte preve(r).
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